1. 质检中心PR2试压接头、静水压和气密封试压接口相同，制造厂家盲板法兰接口按照下图进行加工：
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2. 连接接头(包括Φ12销子)
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技术要求：

1．调质处理，硬度（240～280）HB；

2．双点划线内为与我中心连接杆配合尺寸，左端未标注尺寸部分按阀门实际情况设计
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